01-PLAN
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GAINE 1280
ECHELLE[": 1:10
NOMENCLATURE
CC: Boite des connexions toit de cabine
MI: Boitier inspection
DESSINE DATE REV. FEUILLE | [" Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures. Q
MP 2017 | 00 17 REFERENCE: < M
MODELE ASCENSEUR: @5
MP GO! FLEX
CLIENT:
CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4 ADRESSE CHANTIER:
CHARGE NOMINALE: [kg] 320
VITESSE: [m/s] 1
TENSION RESEAU: [V] 380V [Triphasée]
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[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interrupteur de lumiére

echange avec I'armoire.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]

ECHELLE["]: 1:80




04-DETAIL DE LA DALLE
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ECHELLE": 1:20
DESSINE DATE REV. FEUILLE | [" Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures. Q
MP 2017 00 3/7 REFERENCE: NS |_\M/_|
MODELE ASCENSEUR: gg
MP GO! FLEX
CLIENT:

CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4 ADRESSE CHANTIER:
CHARGE NOMINALE: [kg] 320
VITESSE: [m/s] 1
FREQUENCE: [Hz] 50

TENSION RESEAU: [V]

380V [Triphasée]

MP ASCENSEURS




04B-LOCAL DES MACHINES
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Interrupteur différentiel

Interrupteur de lumiére
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TABLEAU DE MANOEUVRE P ‘
AREA DU TRAVAIL .
500 x 700
900

Hauteur mini de la machinerie: 2100 mm. 17- 4-

[EN 81-20:2014 5.2.6.3.2.1] ECHELLE[ ] 1:20

PL mini de la porte: 600x2000 mm.

[EN 81-20:2014 5.2.3.2 a]

DESSINE DATE REV. FEUILLE | [" Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures. Q
MP 2017 | 00 417 REFERENCE: < M
MODELE ASCENSEUR: =
MP GO! FLEX
CLIENT:

CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4 ADRESSE CHANTIER:
CHARGE NOMINALE: [kg] 320
VITESSE: [m/s] 1
FREQUENCE: [Hz] 50

TENSION RESEAU: [V]

380V [Triphasée]

MP ASCENSEURS




05-PLAN DE LA CUVETTE
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ECHELLE[']: 1:15
REACTIONS [N] [max.]
R2 39600 o
R3 16100 R4 12600 m
Sy
Sx 2100 Sy 385
DESSINE DATE REV. FEUILLE | [" Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures. Q
MP 2017 00 5/7 REFERENCE: AN
MODELE ASCENSEUR: gg
MP GO! FLEX
CLIENT:
CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4 ADRESSE CHANTIER:
CHARGE NOMINALE: [kg] 320
VITESSE: [m/s] 1
FREQUENCE: [Hz] 50
TENSION RESEAU: [V] 380V [Triphasée] MP ASCENSEURS




06-DETAIL

PORTE PALIERE
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GAINE 1280 ECHELLE["]: 1:20
ECHELLE[']: 1:20
DESSINE DATE REV. FEUILLE | [" Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures. Q
MP 2017 00 6/7 REFERENCE: %?9
MODELE ASCENSEUR: =
MP GO! FLEX
CLIENT:
CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4 ADRESSE CHANTIER:
CHARGE NOMINALE: [kg] 320
VITESSE: [m/s] 1
FREQUENCE: [Hz] 50
TENSION RESEAU: [V] 380V [Triphasée] M P ASCE NSE U RS




07-HAUTEUR D ARRIVEE

Espace de refuge

Garde-corps toit de cabine h=700 mm. —\ /— 700x500xh1000
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ECHELLE[": 1:25
DESSINE DATE REV. FEUILLE | [" Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures. Q
MP 2017 00 717 REFERENCE: v |_\_[\—/L/_|
MODELE ASCENSEUR: =
MP GO! FLEX
CLIENT:
CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4 ADRESSE CHANTIER:
CHARGE NOMINALE: [kg] 320
VITESSE: [m/s] 1
RES e T %0 MP ASCENSEURS

TENSION RESEAU: [V] 380V [Triphasée]
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